PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA FONTANERIA Y FUENTES DE PARQUES Y
JARDINES DE TITULARIDAD Y CONSERVACION MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE TOLEDO
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Fdo.: Jerdnimo Martinez Garcia

Toledo, Enero del 2017
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1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

\

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego:
Fdo.

a) Mantenimiento de instalaciones de riego, fuentes bebedero y fuentes
ornamentales

b) La realizacion de obras, bien en instalaciones nuevas, bien para reformar las
instalaciones existentes.

Dicho objeto contractual abarca todas y cada una de las prestaciones que se describen en
las clausulas del presente Pliego.

El contrato objeto del presente Pliego, tiene naturaleza mixta, al incluirse en el mismo
prestaciones correspondientes al contrato tipico de obras en lo que se refiere al apartado
b) del presente articulo y de servicios, en lo que se refiere al apartado a); el régimen
juridico a aplicar es del contrato de servicios, por ser la prestacion de mas importante
desde el punto de vista econdomico, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 12
y 25 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP.

2. AMBITO DE ACTUACION Y PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL
OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Ambito de Actuacion:

El objeto del contrato lo constituye la prestaciéon del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de fontaneria de los Parques y Jardines de titularidad y conservacion
municipal que se determinan en el Anexo n° 1 del presente Pliego.

A efectos del presente Pliego, se entendera como instalaciones de fontaneria todas las
unidades que integran las redes de infraestructura de riego (bombeos, redes de
distribucion, sistemas de riego por aspersion, goteo, o difusion, valvulas de retencion, de
presion, filtros, electrovalvulas, programacion y cualquier otro elemento de riego).

Asimismo comprenderd los sistemas hidraulicos de fuentes ornamentales y
fuentes bebedero y sus sistemas de depuracion y bombeo.

I AE LT A

jeronimo Martinez Garcla
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2.2. Prestaciones incluidas en el precio del contrato:

i M@r@taﬂo
serd el unico responsable de las instalaciones de fontaneria descrifdstet ¥ 165 apartados
anteriores de este articulo, y por tanto correrd con la mano dg Ob’g?}g),%%ﬁg%@%‘ﬂi}h%@@% ¥
comunicaciones, locales, vehiculos, personal directo e 1nd1rect0 equipamiento,

materiales y herramientas, analitica, seguros, impuestos, gestion de residuos, y de

cualquier otro tipo, derivados de:

a) Las conducciones de las instalaciones segun lo establecido en este Pliego
de Prescripciones Técnicas.

b) El mantenimiento preventivo segun lo establecido en este Pliego. En €] se
incluyen el mantenimiento de las instalaciones (fuentes/riego) en lo
referente a lo dispuesto en el R.D 865/2003,de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control
de la legionelosis, incluyendo las inspecciones periddicas que deban
realizarse, por organismos de control autorizados

¢) El mantenimiento correctivo, incluyendo todo tipo de averias y
desperfectos ocasionados por obras de terceros, averias, vandalismo,
robos, hurtos y sustracciones, accidentes de trafico, y cualquier otro,
exceptuados los supuestos de causa mayor establecidos en la legislacion
vigente.

d) Las reparaciones o reposiciones individuales o masivas de cualquier
elemento de las instalaciones que sean necesarias por motivos de
antigiiedad o por haber superado la vida util.

e) Las instalaciones temporales necesarias en tanto se realizan las
reparaciones necesarias, segun lo establecido en este Pliego.

Todas las prestaciones antes citadas se ajustaran a lo establecido en los anexos y otros
documentos que acompaiian a este Pliego de Condiciones y su coste se encuentra incluido
en el precio que el Ayuntamiento pagara al Contratista por conservacion, materiales o por
cada unidad de obra ejecutada. Los precios unitarios son de Ejecucion Material, por lo
que deben incrementarse el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial,
descontarles la baja de adjudicacion y aplicarles el IVA vigente.
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La duracion del contrato sera de dos (2) afios, con una prorroga adicmns%%axi\%SE éﬁ@ﬁ&
fraccion.

= Jeronimo | Martinez G
El Servicio comenzara tras la firma de la correspondiente Acta de ﬂncm que se firmara

inexcusablemente en un plazo maximo de 15 dias naturales desde la firma del contrato.

No obstante, si extinguido el contrato y, en su caso, las prorrogas previstas, no hubiere
concluido el procedimiento de licitacion incoado para la subsiguiente adjudicacion, o en
el supuesto de asuncion directa por el Ayuntamiento, el contratista estard obligado a
continuar prestando el servicio, si el Ayuntamiento asi lo requiere por un plazo maximo
de nueve meses, con sujecion a las condiciones que rigen el contrato y precios vigentes
al momento de la extincion. Esta prevision también resultara de aplicacién cuando, por
cualquier causa, el 6rgano de contratacion acordase la resolucién del contrato.

4. DEL IMPORTE Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de este contrato es de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS
ANO (67.600 €) IVA incluido, lo que equivales a 55.867,76 €/afio + IVA

Este importe se desglosa segun los siguientes capitulos:

- Precio de mantenimiento

- Precio de materiales

- Precio por obras nuevas o de reforma de las instalaciones de las instalaciones,
cuyo importe inicial es de 9.000 €. Este capitulo el Ayuntamiento no estd obligado
a agotar la disponibilidad presupuestaria.

ANUAL
TOTAL (CON IVA) , 67.600,00
MANO DE OBRA 27.600,00
MATERIALES 31.000,00
OBRAS 9.000,00

El desglose por anualidades es el siguiente:

22,533,33 167.600,00| 45.066,67

MANO DE OBRA 9.200,00 27.600,00 | 18.400,00
MATERIALES ' 10.333,33 |31.000,00| 20.666,67
OBRAS 3.000,00 9.000,00 6.000,00

UGS
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El importe de este contrato se financia con cargo a las siguientes aplicaciones

presupuestarias:

fnaet 1

W
PARTIDA | DESIGNACION, """ icr Gurcio
32103 1711 21001 Parques y Jardines

El valor estimado del contrato asciende a DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS DE
EURO (217.884,26 €). Para el célculo de este importe se ha tenido en cuenta lo una
modificacién maxima del contrato del 30%, la duraciéon maxima del contrato, establecido
en una duracion méaxima de dos (2) afios, mas una (1) prérroga de un (1) afios.

S. DE LOS PRECIOS
5.1. MANTENIMIENTO
El precio de mantenimiento incluye:

1.-La mano de obra del mantenimiento de la infraestructura adscrita al
contrato. Corresponderd al adjudicatario, quien velara por su correcto funcionamiento y
tomara las medidas oportunas para que siempre se encuentre en las debidas condiciones
de uso, siguiendo las instrucciones y prioridades establecidas por el Ayuntamiento.

Se entenderd por mantenimiento, a los efectos del contrato la mano de obra
asociada a labores preventivas y las reparaciones y renovacion de aquellos elementos de
infraestructuras ya existentes, y de los que se entreguen a lo largo de la ejecucion de las
prestaciones del contrato.

2.-Labores y analitica asociados al cumplimiento del R.D 865/2003 referente
a legionela y las indicaciones que figuran en la Guia Técnica para la Prevencion y
Control de la Legionelosis en instalaciones (capitulo 9: Fuentes ornamentales y
capitulo 10: Riego por aspersion en medio urbano), redactado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En caso de que haya modificaciones legislativas
los trabajos se ajustaran a lo establecido en las mismas

Mensualmente, se extenderd la certificacion correspondiente a los trabajos de
mantenimiento y la correspondiente factura, que deberan presentarse inexcusablemente
antes del décimo dia del mes siguiente al que hace referencia la certificacion. El importe
se mantendra constante durante la vigencia del contrato.

No tendran la consideracion de obras de mantenimiento, correspondiendo por tanto
al Ayuntamiento, la ampliacién de instalaciones o redes.
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5-2. MATERIALES EL SECRETARIO GENERAL
El precio de materiales incluye: ¢
% \% SRS
- Los materiales asociados a reparaciones y averias '

- El cloro y peréxido asociado a las labores de desinfecci_(;)%  Jeronimo Martinez Garciz
- Analitica asociadas a la prevencion y control de la legionelosis

Mensualmente, se extendera la certificacion correspondiente a los materiales utilizados,
desglosandose por cada actuacion realizada y localizacion. Para ello se realizara una
relacion valorada utilizando la base de Precios Paisajismo vigente en el momento de la
redaccion. En caso de que se trate de unidades que no figuren en el cuadro de precios, se
podra utilizar la base de Precios de Centro. Estos precios son considerados de ejecucion
de material.

Dicha relacién valorada servira para expedir la certificacién mensual y la correspondiente
factura, que deberan presentarse inexcusablemente antes del décimo dia del mes siguiente
al que hace referencia la certificacion.

En todos los casos, a los distintos precios unitarios se les aplicard el 13% de Gastos
generales, el 6% de Beneficio Industrial, la baja de adjudicacion correspondiente de
materiales y el IVA vigente.

5.3. OBRA NUEVA O DE REFORMA

Los trabajos realizados por la empresa con cargo al presupuesto de obra nueva o reforma
deberan ser aprobados previamente por el Ayuntamiento. No se abonara ningtin trabajo
que no haya sido previamente aprobado por el Ayuntamiento. Para ello se redactara el
oportuno presupuesto, en el que se utilizara el cuadro de precios unitarios de la base de
Precios Paisajismo vigente en el momento de la redaccion, considerando estos precios
como de ejecucion de material. En caso de que se trate de unidades que no figuren en el
cuadro de precios, se podra utilizar la base de Precios de Centro. Si no figura tampoco,
se redactard y tramitara la correspondiente acta de precios contradictorios.

El Ayuntamiento podrd, a su criterio, suministrar tuberia, programadores, fuentes
ornamentales y otros materiales al contratista para que proceda a su instalacion. En estos
casos se procederd a descontar en la descomposiciéon de precios de la unidad de obra
correspondiente el importe de dichos materiales.

Mensualmente, se extendera la certificacion correspondiente a los trabajos realizados,
desglosandose por cada actuacion realizada. Para ello se realizara una relacién valorada
de las unidades en funcion de la medicion real y efectiva de los trabajos realizados.

Dicha relacion valorada servird para expedir la certificacion mensual y la correspondiente
factura, que deberan presentarse inexcusablemente antes del décimo dia del mes siguiente
al que hace referencia la certificacion.



DOCUNMENTO APRCOBADC EiN
SESON DE.SCT
gL 7 ERRe - 208

oo, 32-2-2088

En todos los casos, a los distintos precios unitarios se les aplicar el" T30 e GRS
generales, el 6% de Beneficio Industrial, la baja de adjudicacion corrés icéhenfte yelIVA
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vigente. L &\ﬁm

do.s Jeronimo Martinez Garcia

6. DE LA REVISION DE PRECIOS

No aplica revision de precios durante la vigencia del contrato

7. DE LAS CERTIFICACIONES

Mensualmente se extenderan las certificaciones correspondientes a los trabajos exigidos
para la prestacién del servicio de mantenimiento de las instalaciones de fontaneria
realizados durante el mes anterior, segtin los criterios antes expuestos.

Se desglosara por tanto en:

- Precio de mantenimiento constante
- Precio de materiales
- Precio de obra nueva o reforma

Independientemente de la aplicacién de las penalidades por incumplimiento que figuran
en este pliego, la baja calidad en la prestacion del servicio repercutiri en las
certificaciones, tal y como se establece a continuacion, con el limite previsto en el articulo
212.1 del TRLCSP:

En el segundo mes, y ya de forma sucesiva y con caracter mensual, se contabilizaran
los puntos de las fuentes bebedero que no han pasado el control de calidad segun la
ficha confeccionada que se reflejan en cada una de las fichas de inspeccion mensuales
(ver Anexo de Mantenimiento). Cada fuente bebedero que presente deficiencias no
subsanadas en un mes y que no sean imputables a obras nuevas supondri una
deduccion del dos por ciento (2%) del total de certificacion mensual de capitulo de
mantenimiento hasta un maximo del veinte por ciento (20%) de éste.

En el mes de mayo, se contabilizara la documentacién y trabajos asociados al control
de la legionela de las instalaciones de fuentes ornamentales. Cada fuente ornamental
que no tenga la calificacion de satisfactorio supondra una deduccion del dos por ciento
(2%) del total de certificaciéon mensual del capitulo de mantenimiento hasta un
maximo del veinte por ciento (20%).

8. DEL COMIENZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En el plazo de quince (15) dias naturales después de la firma del contrato se har4 efectiva
el comienzo de la prestacion del servicio objeto de este contrato, mediante la firma por
parte de la empresa y del responsable municipal de la oportuna Acta de Inicio. Este
documento marcaré a todos los efectos el comienzo de la prestacion del servicio.
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9. DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En cuanto a la modificacién del Contrato, se establece el siguient

P, podra modificar el

~

1. El Ayuntamiento, al amparo del articulo 219 del TRLC A
contrato por razones de interés publico en los AdrminosiasAbIEEEOS "¢h " 1a
legislacion vigente, siempre que concurran las circunstancias previstas en el
Titulo V del Libro I TRLCSP (arts. 105-108).

2. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCS, se podra
modificar el contrato en los siguientes supuestos:

- Ampliacion de zonas a mantener en funciéon de nuevos desarrollos
urbanisticos, zonas verdes.

- Reforma o ejecucion de nuevas instalaciones de riego o fuentes-bebedero y
fuentes ornamentales.

3. En todo caso, las modificaciones del contrato no podran exceder del 30 % del
precio del contrato.

A efectos de eventuales modificaciones (incremento/minoracién) en el nimero de
fuentes, se tendran en cuenta la clasificacién y precios que seguidamente se detalla:

Clasificacion de fuentes por categorias- precio de mantenimiento:

Tipo A. Fuente de pequefia dimensiones, que pueden disponer de juegos de agua,
cuya potencia instalada no excedade 1 kW...................... 800 €/ afio- sin
IVA

Tipo B. Fuentes medianas. Fuentes con potencia instalada hasta 10 kW y que pueden

disponer de juegos de agua:
B.1 Fuentes medianas con una superficie hasta 100 m2....1.500 €/ afio- sin IVA
B.2 Fuentes medianas con superficie superior a 100 m2...2.000 €/ afio- sin IVA
B.3 Fuentes medianas con superficie superior a 700 m2... 2.500 €/ afio- sin IVA

Tipo C. Fuentes grandes. Fuentes ornamentales con potencia instalada hasta 50 kW
y que presentan diversos circuitos, con distintos surtidores y juegos de agua o

iluminacion
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Tipo D. Estanques. Son aquellos estanques que requiefety.-ldstirexs \deliipieza

mantenimiento propias de las fuentes ornamentales... ....... 7.500 €/ afio- sin IVA

En caso de ampliar el nimero de fuentes- bebedero se ampliard el precio de
mantenimiento en 150 €/ afio- sin IVA

En caso de instalaciones de riego.......................... 100 €/ sin IVA afio por
estacion. En el caso de estar implantado un sistema de telegestion.................... 200
€/ afio por estacion

Dichas modificaciones se llevaran a cabo por un procedimiento abreviado y sumario,
en los siguientes términos:

Propuesta de la Unidad Gestora
Conformidad de la empresa adjudicataria.
Informe juridico

Fiscalizacion por la Intervencién Municipal
Aprobacién por el Organo de Contratacion.

Para las modificaciones no previstas en este Pliego, se estard a lo dispuesto en el articulo
107 del TRLCSP.

10. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO.

10.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

1. Prestar los servicios con precision y seguridad e ininterrumpidamente, en la
forma prevista en este Pliego y sometiéndose a las instrucciones que le dicten
los Servicios Municipales, ain en el caso de que circunstancias sobrevenidas
¢ imprevisibles ocasionen una subversion en la economia de la empresa.

2. Indemnizar a terceros por dafios que ocasionen a causa del funcionamiento de
los servicios prestados.

3. En el momento del inicio de la prestacion del servicio, la Empresa
adjudicataria debera estar establecida en Toledo, o disponer de Delegacion
autorizada, con equipo gestor y técnico establecido en la ciudad.
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13.

14.

Bl SECRETARO GENERAL
Mantener en buen estado de conservacion los edificios, ﬁ}ales, vehiculos y
material afectado al servicio. Los gastos de conservaciop ntas ﬁirpignto y
servicios de los bienes sefialados serdn a costa de la empryg ditakania.

iy

El contratista dispondra de locales suficientes, adegyadesspara \ebrpersonal; =
instalaciones, vehiculos y materiales necesarios para el funcionamiento y
prestacion de los servicios objeto del contrato segun lo establecido en este
pliego de condiciones.

Ejercer directamente la prestacion del servicio, con prohibicién de cederlo,
salvo autorizacién explicita del Ayuntamiento.

Descontar de las facturas, en base a las certificaciones expedidas por la
Administracion Municipal, la parte proporcional del importe de la contrata por
los servicios no prestados, prestados defectuosamente o efectuados
parcialmente.

Presentar al Ayuntamiento toda la documentacion que le sea requerida relativa
a la prestacion de los servicios contratados.

Anualmente deberd presentar al Ayuntamiento una copia de las polizas de
responsabilidad civil actualizadas.

Facilitar al Ayuntamiento, cuando le sea solicitado, la documentacién de la
empresa al objeto de proceder a la comprobacion de la plena legalidad de ésta
en el orden laboral, fiscal, administrativo, etc

Tener a disposicion del Ayuntamiento los resultados de los servicios de su
autocontrol relativo a la prestacion de los servicios.

Responder ante el Ayuntamiento por las faltas que cometiesen sus empleados,
tanto por dafios producidos a terceros, a personas o bienes, pertenezcan €stos
a particulares o a Entidades Publicas, sin perjuicio de las sanciones que puedan
ser impuestas y la responsabilidad a que hubiera lugar.

Realizar los trabajos extraordinarios que se le encarguen. El coste de estos
servicios le seran abonados de acuerdo con lo establecido en este Pliego de
Condiciones.

Aceptar, en caso de fuerza mayor o en cualquier situacion de emergencia
publica, la direccion del Ayuntamiento para realizacion de las tareas distintas
a las contratadas u otras en las que el personal o el material fuese necesario
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para restablecer la normalidad, mientras durase el estad de emergencia,

fuerza mayor o calamidad publica.

15. Observar, tanto la empresa como sus trabajadores, upg. Ojg;d},l,qm(ﬁ@ FEIRELO, Y.
consideracion con los usuarios del servicio.

16. Llevar un libro de inspecciones, diligenciado en el Ayuntamiento, en el que se
registrardn las que realice la Administracién Municipal, asi como las 6rdenes
que dispusieran relacionadas con la prestacion del servicio.

17. Le empresa adjudicataria serd responsable de la administracion del servicio,
limitandose el Ayuntamiento a disponer de la estructura técnica de supervisiéon
para establecer los planes, coordinar los trabajos, controlar las realizaciones
en general, verificar y asegurar que la prestacion esta en condiciones de
satisfacer sus exigencias operativas. Para ello dispondra en Toledo de una
estructura administrativa y funcional con una légica y precisa asignacion de
responsabilidades y autoridad para crear una organizacién segura y
responsable, adecuada a los objetivos deseados y capaz de redactar, manejar,
controlar e interpretar toda la documentacién e informacion establecida en el
Pliego.

18. En todo momento la empresa adjudicataria vendra obligada a suministrar a los
servicios municipales, cuanta informacién le sea requerida sobre medios
personales, financieros, contables, etc. que permitan al Ayuntamiento tener un
conocimiento actualizado del contrato y la adopcién de las medidas que
estimen convenientes. A estos efectos, el personal facultativo del
Ayuntamiento tendrd libre acceso a todas las dependencias del contratista
afectas al servicio.

19. Asimismo, la empresa adjudicataria dispondra de sistemas de comunicacion
(teléfonos, etc.) seglin lo establecido en este Pliego de Condiciones.

20. La empresa adjudicataria debera guardar sigilo respecto de la informacion y
datos de los que tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del contrato.

10.2. DERECHOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

1. Percibir del Ayuntamiento el precio del contrato, conforme se especifica en el
presente Pliego.
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2. Organizar los servicios, objeto de este contrato, de conformidad con lo
establecido en este Pliego y en su oferta f
1
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10.3. POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO Fdo. Jeronimo Martinez Garcia

El Ayuntamiento de Toledo ostentar4 las siguientes potestades:

1. Ordenar las modificaciones organizativas del servicio que aconseje el interés
publico.

2. TFiscalizar la gestion de la empresa adjudicataria, a cuyo efecto podra
inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentacién
relacionada con el objeto del contrato, y dictar las érdenes para mantener o
restablecer la debida prestacion.

3. Imponer al contratista las sanciones pertinentes por las infracciones que
cometa.

4. Los demds derechos y obligaciones que se deriven de este Pliego y de la
normativa aplicable.

11. RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.

11.1. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

Serd responsabilidad de la empresa adjudicataria la prestacion del servicio conforme con
los indicadores establecidos y a una calidad adecuada, de los trabajos objeto de este
contrato, debiendo contar para ello con el personal responsable y preparado para esta
mision, ajustandose en todo momento a las normas que en la actualidad o que en
el futuro puedan promulgarse bien emanadas del Estado, de la Comunidad Auténoma
de Castilla-La Mancha o de este Ayuntamiento.

Los trabajos se ejecutaran de forma que ocasionen el minimo posible de incomodidades
a la vida ciudadana, reduciendo la ocupacion a la via publica, facilitando la circulacién
de trafico, etc.

La empresa adjudicataria asumir4 la responsabilidad que le corresponda en materia civil,
administrativa y penal, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios publicos prestados, quedando obligada al resarcimiento de todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros o a la propia Administracion Municipal, ya sean bienes
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o personas particulares o en bienes municipales, sin perjuicio dqﬁags
puedan imponer conforme al presente Pliego. 1"

Asimismo, como consecuencia de las operaciones que requlera la eéyecum C;ll (lineolj ontrato,
imo / >31C
la empresa adjudicataria asumira la responsabilidad extracoffrattlia respeclto a terceros,

segun determinaciones del articulo 214 TRLCSP

Por la empresa adjudicataria se suscribiran las pélizas de seguro habituales, que cubran
al menos los siguientes conceptos: multi-riesgo, responsabilidad civil, responsabilidad
profesional, etc., para cubrir los riesgos y dafios derivados que pudieran producirse en la
ejecucion del contrato, y en donde queden cubiertos el personal que intervenga en los
trabajos objeto del presente pliego. Todos los gastos correspondientes a estas polizas
seran por cuenta de la empresa. No se permitird ninguna franquicia en la pdliza de
Seguros.

La poéliza de seguro de responsabilidad civil general, con una duracién que cubra el
periodo de vigencia del contrato, cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones,
asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con ocasién de
la ejecucion del contrato.

Las pélizas deben garantizar en cuantia suficiente las responsabilidades a que se refiere
la presente condicion, manteniendo vigentes y actualizadas las mismas mientras dure el

contrato.

Con caracter previo a la suscripcion de las pélizas, el Contratista tendra que obtener la
conformidad del Ayuntamiento.

11.2. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

Las infracciones cometidas por la empresa adjudicataria se calificaran de faltas que
podrédn ser leves, graves o muy graves y que seran sancionadas de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos siguientes.

Las sanciones por incumplimientos y penalidades es independiente de las deducciones
que por control de calidad se practiquen en las certificaciones mensuales.

El importe de las sanciones sera independiente, segun los casos, de la valoracién que se
haga del servicio no realizado, medios no aplicados, etc.

La imposicion de cualquiera de estas sanciones requiere que, con caracter previo, se
otorgue tramite de audiencia a la empresa adjudicataria.

El importe de las sanciones econdmicas serd ingresado por el contratista en la Tesoreria
Municipal de este Ayuntamiento en el plazo de 15 dias desde la confirmacién de la
sancion, y si transcurriese dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el importe de la
sancion se detraera de la certificacion mensual a abonar al contratista o bien de la garantia.
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11.2.1.FALTAS LEVES. Frio.: Jeronimo Martinez Garcia

Tendran la consideracion de faltas leves aquellos incumplimientos que, afectando
desfavorablemente a la calidad del 6ptimo control de las instalaciones o a la prestacion
del servicio, no sean debidas a actuacion dolosa o deficiencia en las inspecciones ni lleven
unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida econdémica de los
componentes de las instalaciones, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,
etc.

Penalidades por incumplimientos leves:

1. Elementos cortantes en fuente bebedero: 20 euros por fuente y dia
2. Pintura de fuente bebedero en mal estado: 2 euros por dia.

3. Fuente bebedero tumbado en el suelo: 5 euros por dia.

4. Falta de grifo: 15 euros por dia.

5. Arquetas de riego sin tapa: 10 euros por dia.

6. Uso de elementos de reposicion de riego (difusores, tuberia, aspersor...) fuera
de norma o diferentes a los indicados. 20 euros por dia y elemento

7. Por no entregar los partes o documentacién exigidos. Se aplicara una
penalidad de 40 euros por incumplimiento y dia de retraso, salvo casos de
reincidencia.

8. Por retrasos considerados como leves en la realizacion de las 6rdenes del
Servicio de obras e infraestructuras. Se aplicara una penalidad de 50 euros por
incumplimiento y dia.

9. La imperfeccion no reiterada en la prestacion de los servicios relativa a la
calidad de los trabajos, insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del
material, ritmo de ejecucion de los trabajos, incumplimiento de 6rdenes
de la Direccidon del contrato en el ejercicio de sus atribuciones de direccion,
inspeccidn y control, etc., y que no haya sido sancionada mas de seis veces en
cada afio natural.

11.2.2. FALTAS GRAVES

Se estimard incumplimiento grave aquel que afecte desfavorablemente a la calidad de la
fontaneria, al adecuado control de las instalaciones o a la prestacion del servicio y sea
consecuencia de una actuacion dolosa o de una realizacion deficiente de las inspecciones.
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También se consideraran graves aquellos que ocasionen molestias g
parques, etc., o acorten la duracion de los componentes de las ins

Penalidades por incumplimientos graves: Fdo.: Jerdnimo Marlinez Garein

1. Lareiteracién o reincidencia (més de 3 veces) en incumplimientos leves de la
misma naturaleza en un trimestre, siempre que se considerasen dignas de una
mayor consideracion, atin en el caso de que no hubiese mediado penalidad, y
previo informe por escrito al Contratista. Se aplicard una penalidad doble de
la sefialada para los correspondientes casos de incumplimientos leves.

2. Por retrasos considerados como graves en la cumplimentacion de las 6rdenes
del Servicio de obras e infraestructuras. Se aplicara una penalidad de 70 euros
por infraccion y dia.

3. Por retraso en la puesta en marcha de los riegos. Se aplicara una penalidad de
300 euros por dia.

4. Inexactitudes en los partes de inspeccion, siempre que las mismas sélo afecten
a la calidad de la fontaneria, al adecuado control de las instalaciones o a la
prestacion del servicio. Estas inexactitudes podrén ser motivo de separacién
del servicio de inspeccién del personal que las cometiera, de acuerdo con lo
especificado. Se aplicard ademds una penalidad de hasta 600 euros por
infraccién.

5. Realizacién inadecuada de los trabajos preventivos que debe realizar la
inspeccion y que, como consecuencia, afecten a su eficacia operativa. Se
aplicara una penalidad de 600 euros por infraccion.

6. Efectuar los trabajos que exige la prestacion del servicio de forma incorrecta
o inadecuada. Se aplicara una penalidad de 600 euros por infraccion.

7. Todas aquellas actuaciones del Contratista que denoten malicia pero que no
afecten a la seguridad de personas, animales o cosas. Por ejemplo no facilitar
la formacion a su personal de acuerdo con lo exigido, etc. Se aplicara una
penalidad de 500 euros por infraccion.

8. Personal en servicio sin contar con los medios de proteccion que se especifican
o cualquier otro incumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene de
los trabajadores. Se aplicara una penalidad de 200 euros por infraccion.

9. No realizar, de acuerdo con lo especificado, la sefializacion y balizamiento de
las obras, trabajos, etc., que exige el servicio. Se aplicara una penalidad de 200
euros por infraccion.

10. El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las
condiciones sefialadas en los Pliegos y que a juicio del Ayuntamiento
merezcan tal calificacion.
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Se estimaran como incumplimientos muy graves, aquellos que %‘ 1) %ﬁﬁ?ﬁ@cm de
actuaciones dolosas, realizacion deficiente de la inspeccion o de trabajos %xxgldos por el
servicio que puedan influir muy negativamente en la duracmp r%e l%lorgmpmmtﬁ de las
instalaciones o causar situacion de peligro a los usuarios de vias, parques, etc.

Al margen de esta clasificacion, el Servicio de Obras e Infraestructuras podra amonestar
por escrito al Contratista sin que necesariamente lleve aparejada una penalidad, a fin de
que conste esta circunstancia en vista a futuras valoraciones. La amonestacion se basara
en alguno de los puntos clasificados en los distintos incumplimientos.

Como regla general, la comision de tres (3) faltas muy graves en un trimestre o cinco (5)
a lo largo de un (1) afio llevara aparejada la resolucion del contrato.

Penalidades por incumplimientos muy graves:

1. La reiteracion o reincidencia en un mismo trimestre, en incumplimientos
graves de la misma naturaleza, incluso en las originadas por reiteraciones en
incumplimientos leves, siempre que se consideren dignas de una mayor
consideracién aun en el caso de que no hubiesen mediado penalidades, y
previa notificacion por escrito al Contratista. Se aplicara una penalidad doble
de la sefialada para los correspondientes casos de incumplimientos graves.

2. Retrasos considerados como muy graves en la realizacion de las 6rdenes del
Servicio de obras e infraestructuras. Se aplicard una penalidad de 200 euros
por incumplimiento y dia.

3. Inexactitudes en los partes de inspeccion, siempre que las mismas puedan
afectar negativamente a la seguridad de personas, animales o cosas, a la vida
econdémica de los componentes de la instalacion, a la continuidad en la
prestacion del servicio, causar molestias inadmisibles a los usuarios de vias,
parques, etc... Estas inexactitudes deberan ser motivo de separacion del
servicio de inspeccion del personal que las cometiera. Se aplicard ademés una
penalidad de 900 euros por incumplimiento.

4. Todas aquellas actuaciones dolosas del Contratista. A titulo de ejemplo se
podrian citar el no utilizar en la reparacion de averias los componentes o
equipos indicados en por el Servicio de Obras, situar inadecuadamente las
juntas o no sustituirlas en caso de deterioro, realizar inadecuadamente las
obras civiles, reposiciones de pavimento defectuosas, etc... Se aplicard una
penalidad de 600 euros por infraccion.

5. Seifializacion y balizamiento inadecuados que pudieran ser causa de accidente
grave en los trabajos que exige el servicio. Se aplicara una penalidad de 250
euros por incumplimiento.

6. La no comunicacion inmediata al Servicio de obras e infraestructuras de
situaciones conflictivas dentro de la empresa que pudieran desembocar en el
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900 euros por incumplimiento independientemente de o
que pudieran derivarse en orden a la continuidad del
trabajos necesarios contratados.

7. La desobediencia a las 6rdenes del Servicio de ebsasierdnfracstructuras:Se
aplicard una penalidad de 500 euros, pasando a ser causa de resolucion de
contrato si hubiera reincidencia.

8. La no localizaciéon de los operarios del Servicio de Guardia en cualquier
momento del aflo mediante el teléfono movil; se aplicard una penalidad de
1.000 euros, a los que se afiadiran si procede las penalidades derivadas del
punto siguiente.

9. El incumplimiento de los tiempos maximos de presencia fisica en alguna
instalacion en cualquier momento del dia; se aplicard una penalidad de 500
euros; si ademas por motivos de urgencia es necesario, ante la ausencia de los
oficiales de guardia, la presencia de los oficiales de guardia de los Servicios
Municipales de Toledo en alguna instalacion, ademas de la penalidad antes
descrita, se repercutira el coste de la actuacion de los operarios municipales
(horas de mano de obra, desplazamiento, materiales, etc.).

10. La superacién de los plazos méximos para faltas graves en cualquiera de los
supuestos que figuran en el epigrafe “penalidades por incumplimientos
graves”.

11.La existencia de defectos o mal funcionamiento de las instalaciones,
achacables al contratista, que pongan en peligro la seguridad de las personas
y los bienes, por ejemplo huecos en arquetas o tuberias sin enterrar con
evidente peligro de caida.

12. CUMPLIMIENTO, EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

12.1. EJECUCION DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria se obliga a la ejecucion del contrato con exacto cumplimiento
de las cldusulas recogidas en el presente Pliego y del Pliego de Clausulas Administrativas,
asf como de cuantas disposiciones estén vigentes en materia de contratacion municipal,
comprometiéndose a aportar todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen
término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello.

12.2. SUBCONTRATACION.

La empresa adjudicataria podra subcontratar unicamente aquellos trabajos que no estén
incluidos en su objeto social y que se realicen de forma no regular o con programaciones
discontinuas.
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elementos metalicos que se indican, trabajos de reparacion de bo .anglitica de agua,
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De todos los subcontratistas, serd la empresa adjudicatagi‘a(_;g%,}},l;giocﬁﬂqrrﬁ,Sngrgﬁ?Pl,e ©
interlocutora ante la Direccién del Contrato y en ningtin caso podra concertar la ejécticion
de trabajos con personas fisicas y juridicas inhabilitadas para contratar con la
Administracion o comprendidas en algin supuesto prohibicion de contratar de los

contemplados en el articulo 60 del TRLCSP

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el Contratista principal, que asumira por
tanto la responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a la Administracion.

La subcontratacion del servicio objeto de este procedimiento ya sea parcial o total, o de
personal a otras empresas del tipo que sean, asi como cualquier otro caso de
subcontratacion indebida, sera causa de resolucion inmediata de este contrato a instancia
de la Direccion del Contrato.

12.3. DE LAS CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucion.

12.4. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entenderd cumplido por la empresa adjudicataria cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccioén de la Administracion,
la totalidad de su objeto.

En todo caso su constatacion exigira por parte de la Administraciéon un acto formal y
positivo de recepcion o conformidad en el plazo de un mes, a contar desde la terminacion
del contrato.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del Acta de Recepcion o de
Conformidad, deberd acordarse y ser notificada al contratista la liquidacion
correspondiente del contrato, y abonarsele, en su caso el saldo resultante.

El plazo de garantia, que se fija en un afio, comenzard a contarse a partir de la fecha
del Acta de Recepcion, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administracién
quedard extinguida la responsabilidad del contratista.
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administrativas, asi como las que figuran en este pliego de clausulas tecnicas, todo eflo

conforme a lo siguiente:

a) Causas generales de resolucion:

Las contempladas en el articulo 223 en concordancia con el articulo 308 del
TRLCSP.

b) Causas especificas de resolucion:

1. Si la empresa adjudicataria incurriese en infraccion muy grave de sus
obligaciones esenciales.

2. La supresion por la empresa adjudicataria de cualquier clase de servicio
estipulado en la contrata, sin causa justificada.

3. La cesion, total o parcial, de los servicios sin autorizacion expresa del
Ayuntamiento.

4. La obstaculizacion deliberada de las facultades que le son propias al
Ayuntamiento.

5. Aquellas que figuran a lo largo del presente pliego v que se relacionan de
forma sucesiva a continuacion:

a. Las motivadas por la imposicion de sanciones muy graves que lleven
aparejadas estas medidas de forma individual o por reincidencia.

b. Las motivadas por sucesivas deducciones por control de calidad segtin lo
establecido en el epigrafe “De las certificaciones”.

c. La subcontratacion del servicio objeto de este procedimiento ya sea parcial
o total, o de personal a otras empresas del tipo que sean, asi como cualquier
otro caso de subcontratacion indebida, sera causa de resolucion inmediata
de este contrato a instancia de la Direccion del Contrato.

d. Las que figuran en el capitulo “De la Organizacion del Servicio” en los
epigrafes “Aspectos generales”, “De las dependencias de la empresa de
mantenimiento”, y “Del personal”.

13. DE LAS INSTALACIONES ACTUALES

El contratista acepta las instalaciones de fontaneria existentes y todos y cada uno de sus
componentes, en las condiciones en que se encuentran en la fecha de licitacion del
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La aceptacion de todas las instalaciones actuales independientementé de su tipo, estado,
calidad, etc., obliga al contratista a mantener, segiin los criterioscestablerides.enceste:
Pliego, todos los elementos existentes, sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo en
los casos especificamente autorizados en este Pliego, o cuando previamente haya sido

autorizado o requerido a tal efecto para ello, por el Servicio de Obras e Infraestructuras.

Tal obligacién implica que el contratista debe ademas proceder a la restitucion, reparacion
o subsanacion de todos los defectos de fontaneria, presentes en las instalaciones actuales
en el momento de la licitacion del contrato, en orden a su correcto funcionamiento. A
titulo de ejemplo, tal deber del contratista implica que deba proceder a la restituciéon de
una arqueta rota, ausencia de un grifo.

14. DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario estara obligado a hacerse cargo, de todas
las instalaciones de fontaneria que realice o reciba de terceros el Ayuntamiento de Toledo,
con el limite del 30% marcado de ampliaciones (dentro o fuera del 4mbito de actuacidn
de este contrato), independientemente de las condiciones en que éstas se encuentren,
debiéndose prestar el servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en el
contrato. Los precios aplicables al mantenimiento de estas nuevas instalaciones seran los
vigentes de este Pliego.

La empresa adjudicataria, al recibir una zona nueva, presentard un informe detallado
sobre las instalaciones: hara las pruebas de estanqueidad necesarias, la adecuacién a
norma de los elementos, el estado de los elementos y valorara las necesidades especiales
de su mantenimiento en su caso.

15. DOCUMENTACION TECNICA ANEXA AL PLIEGO

Junto a este pliego de condiciones se adjunta:

" Anexo de Mantenimiento.
" Inventario de las instalaciones
En Toledo, enero de 2017
Ve B°

Tecnico de Zonas Verdes
El Jefe del Servicio de Obras Ingeniero de Montes
Infraestructuras y Medio
Ambiente
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL] VICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA FONTANERIA Y FUENTES; ARQ)
JARDINES DE TITULARIDAD Y CONSERVACION MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE TOLEDO do.: Jeronimo Martines gy

ANEXO DE MANTENIMIENTO
ACTUACIONES DE MANENIMIENTO PREVENTIVO
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ORGANIZACION DEL SEVICIO
DE LA DIRECCION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION
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Los servicios a prestar por el contratista seran los derivados del maniénfimiento de las
instalaciones de fontaneria en los parques y jardines y fuentes refacionadosen shiAnex. ..
L, siempre bajo la supervisién de la persona designada por el Ayuntamiento.

INSTALACIONES DE RIEGO

A.- DE LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIE

En el comienzo de la campaiia de riego, que se fijara por el Ayuntamiento, se procedera
alarevision y puesta a punto de las instalaciones de fontaneria, debiendo haber finalizado
con un maximo de cinco dias antes del comienzo de la campafia de riego, para lo cual
se procedera a la inspeccion y confeccion de la correspondiente Acta de Puesta a Punto,
suscrita por el contratista y los técnicos municipales para toda la infraestructura y sistemas
de riego.

Operaciones necesarias para el mantenimiento de los riegos y sus automatismos:

- Preparacion invernal de las instalaciones de riego para minimizar el dafio por
congelacion

- Cambiar las pilas de las cajas de conexién una vez al afio.

- Limpieza de filtros

- Comprobacion de uniones y juntas

- Comprobaciones de fugas y obturaciones. Comprobaciones de presion.
- Pruebas de estanqueidad

- Lijado y pintado de superficies oxidadas de arquetas metalicas

- Sustitucion de elementos deteriorados

Trabajos asociados al control de la legionela en instalaciones por aspersion:

Se aplicard Guia Técnica para la Prevencion y Control de la Legionelosis en instalaciones
(capitulo 10: Riego por aspersion en medio urbano), redactado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En caso de que haya modificaciones legislativas
los trabajos se ajustarédn a lo establecido en las mismas.

FUENTES BEBEDERO
Limpieza

La limpieza de cada una de las fuentes bebedero se realizara como minimo 3
veces al afio y consistird en los siguientes trabajos:

- Comprobacion del correcto funcionamiento de la fuente
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- Limpieza de adherencias de cal de la fuente si las hubidrd%off4tide Martine, Garcia
clorhidrico. Solo se utilizara acido clorhidrico diluido en fuentes de hierro

fundido sobre la cal adherida a la pintura de la fuente. No se utilizara en

fuentes de acero, ni en las peanas de piedra, mamposteria u hormigén.

Tampoco se utilizara en fuentes artisticas.

- Limpieza del desagiie de la fuente

- Limpieza y raspado de la tobera de salida de salpicaduras de cal

- Desobstruccion de boteras manguitos y tuberias (si estuvieran
obstruidas)

- Desobstruccion de desagiies (si estuvieran obstruidos)

- Limpieza de toberas manguitos y tuberias de la fuente con hipoclorito
(después de desobstruir)

- Regulacion de la salida del agua por la tobera

Pintura

Se pintardn en una primera revision inicial todas aquellas fuentes que presenten oxidaciones,
graffitis o presenten desconchados donde pueda penetrar el 6xido. Antes de proceder al pintado
se efectuard un rascado de todas aquellas zonas que se vayan a pintar, aplicandose a
continuacion una capa de pintura antioxidante y el acabado final de pintura de esmalte sintética.

Tras esta revision inicial, solo se procedera al pintado total de la fuente en aquellos casos en
que su estado asi lo requiera. Si es necesario, se procedera al enmasillado y reconstruccion de
zonas dafiadas previamente al pintado.

Mecanismos internos (fluxores, llaves. manguitos...)

Una vez revisado el funcionamiento de la fuente y comprobados los mecanismos, se procedera
al cambio de todas aquellas piezas de la fuente que no funcionen correctamente o a la instalacién
de aquellas que hayan desaparecido.

Los temporizadores deberan permitir un tiempo minimo de funcionamiento de la fuente de 20
segundos.

Fuentes bebedero “artisticas”

Las sustancias desincrustantes y de limpieza a utilizar en ellas se adaptaran a las caracteristicas
de los materiales de las mismas (granito, bronce...) Para su limpieza y mantenimiento ser
realizardn las mismas actuaciones que en las de acero o hierro fundido con la salvedad que no
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quimico que se utilice para la limpieza de estas fuentes debera ser co
para ser aceptado por el Servicio de Obras.

Se presentara anualmente una ficha de mantenimiento de cada t;uente con el registro de las
operaciones realizadas en cada fuente bebedero tanto rutinarias conio 8ttt dininas vilas.
inspecciones realizadas, seglin formato conformado con el Ayto.

FUENTES ORNAMENTALES
Las labores mas importantes del mantenimiento de las ldminas de agua seran:

A. Labores de inspeccién

1. Comprobacion de los distintos surtidores de agua.
Se verificara la altura, inclinacién o verticalidad, caudal, homogeneidad, etc. de los
surtidores, procediendo a su regulacion o limpieza, en caso de detectarse anomalias.

2. Comprobacion del estado del agua.

Se verificara la posible suciedad provocada por objetos 6 sustancias que puedan haberse
introducido en el vaso de la fuente (papeles, plasticos, hojas, detergentes, objetos
diversos, etc.).Se debera realizar de forma habitual, esta comprobacién y proceder a la
limpieza de aquellos objetos y suciedad existentes. En el caso de existencia de sustancias
que se hayan mezclado con el agua y puedan causar alteraciones en el normal
funcionamiento o aspecto, se procederd al vaciado y limpieza de la fuente, de forma
inmediata.

Asi mismo, se comprobara el estado general del agua, en cuanto al natural deterioro
producido por su estancamiento (algas, fango, turbidez, etc.). Cuando su estado, por
motivos de olores, coloracion, turbidez, etc., asi lo aconseje, se procedera al vaciado y
limpieza del vaso.

Con caracter general, sera obligatorio solicitar la autorizacién de la direcciéon técnica
municipal, para el vaciado de las fuentes.

3. Comprobacion de los niveles de agua de los vasos.

Se verificara mensualmente, los niveles de agua de los vasos, para evitar posibles averias
en las bombas de impulsién, asi como el mal funcionamiento de los surtidores con
aspiracion de agua.

Se procedera, en caso de nivel bajo, al rellenado inmediato, hasta alcanzar el nivel
adecuado de funcionamiento.

4. Comprobacion de los rebosaderos y valvulas de llenado automatico

Se comprobara, al menos mensualmente, que no existan objetos extrafios o suciedad que
puedan provocar el taponamiento del rebosadero; debiendo retirar todos aquellos objetos
que puedan provocar dicha situacion.

Asi mismo, se comprobara el estado y correcto funcionamiento, al menos una vez por
mensualmente, de las valvulas de llenado automatico.

5. Comprobacion del funcionamiento del anemémetro y del regulador de
caudal.



...................

oo, 13:2- 2000
. . , Bl SECRETARIO GENERAL
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mensualmente, mediante sistema manual; y en caso de viento, se comprabgt&digriamepte
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bombas y altura de los surtidores de agua. ‘

Cualquier averia en este sistema, debera ser reparada con caracter#amediaton. martines G-

6. Comprobacion del sistema hidraulico.

Se debera comprobar el buen funcionamiento de las bombas, llaves, Afiltros,
electrovalvulas, reguladores, etc., asi como todas las uniones de las tuberias; no debiendo
existir ninguna anomalia: Rozamientos, falta de estanqueidad, obturacion de filtros, llaves
averiadas, etc.

Asi mismo, se debera realizar el mantenimiento de las tuberias, procediendo a su lijado y
posterior tratamiento antioxidacion, en el caso de las de acero galvanizado. El producto a
utilizar debera ser autorizado por la direccidn técnica municipal.

Cualquier averia o deterioro manifiesto de alguno de los componentes del sistema
hidraulico, debera ser reparado o sustituido, en el momento de su deteccion.

Comprobacion de los vasos

Se comprobard el estado general de los wvasos: grietas, impermeabilizacion,
etc.debiéndose realizar coincidiendo con cada vaciado de la fuente, y debera subsanarse
cualquier anomalia antes de realizar el posterior llenado.

Con caricter extraordinario, se realizard la impermeabilizacién de todas las fuentes
mediante la utilizacion de productos especificos, que previamente deberan ser aprobados
por la direccidn técnica municipal.

9. Comprobacion del estado de las salas de bombeo

Se comprobard el estado general de las salas de bombeo: puertas, cierres, escaleras,
muros, arquetas, armarios, iluminacién, sistemas de ventilacion, humedades, pintura,
desagiies, etc.

B. Limpieza de residuos y cualquier tipo de elemento que disturbe e impida el buen
funcionamiento de las instalaciones (bombas, desagiies, llenado..) o den la sensacion de
suciedad y abandono.

Deberan reflejarse en el programa de mantenimiento la periocidad con el que sea necesario el
vaciado de cada fuente ornamental o estanque parar realizar la limpieza de fondos y
reparacién y revision de la estanqueidad de los vasos, que serd al menos de una vez al afio.

Tras el vaciado, se afiadird la cantidad de cloro y antialgas con la frecuencia necesaria para
controlar las condiciones quimicas y bioldgicas del agua y mantener un aspecto cristalino y
transparente. Los valores de ph del agua deben oscilar entre 6,8 y 8,4, medicion que debe
figurar en el programa de mantenimiento de cada fuente.
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especial de mantenimiento a cumplir:

Plaza del Ayuntamiento

1° Limpieza semanal de la escultura

Se realizaran 2 limpiezas semanales con las siguientes tareas:

a) Barrido de toda la superficie con soplador, incluidos los alrededores
para eliminar los elementos, objetos (plasticos, hojas, papeles..) que
estén depositados en la misma

b) Barrido del cauce del rio con agua y cepillo

¢) Con un aspirador se limpian las particulas que queden sumergidas en
la parte final del cauce del rio, junto a la arqueta de recirculacién

d) Mantenimiento del grupo de bombeo, donde se comprueba el
funcionamiento de las bombas, nivel de agua de aljibe, limpieza de
filtros y control de automatismos

2° Limpieza mensual

Una vez al mes se realizard una limpieza con hidrolimpiadora, arrastrando las
particulas adheridas en las cavidades de la escultura hasta el lecho del rio y
de éste hasta la arqueta. Posteriormente se retira la tapa de la arqueta y se
bombea el desagiie todo el fango recogido, limpiando igualmente la arqueta

3° Desinfeccion

Se dosificara un desinfectante a base de peréxido de hidrogeno mediante una
bomba dosificadora peristaltica con temporizador, de esta forma podremos
mantener una concentracion homogénea del producto en el vaso. La
dosificacion de peroxido complementa la accion desinfectante del equipo de
uv

Fuente Torre del Agua

Mantenimiento semanal: En este caso las tareas de mantenimiento se centran
en la sala de maquinas. Se realizara una visita semanal para comprobar el
funcionamiento de las bombas, realizar limpieza del filtro de la depuradora,
comprobar llenado del algibe y funcionamiento del circuito

Mantenimiento mensual: Coincidiendo con la tltima visita semanal del mes
se realizan las tareas mensuales de limpieza de la lampara UV, limpieza
prefiltro y fondo v. compensacion, si fuera necesario
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Fuente de la Plaza de Sofer

Aljibes:

En el mes de Marzo se hard un vaciado y limpieza general de los aljibes, revision de
. , Fdo s Jerénimo Marti 737-f5: e
bombas y puesta en marcha de los mismos con periodo de funcionamiento dé ABfitd"™

Septiembre de 12 h. a 20 h.

De octubre a marzo, se realiza un visita mensual para arrancar las bombas y ver el estado
general de la instalacion.

Limpieza general:

- Limpieza superficial del recinto, incluido el soplado desde la parte
superior de la suciedad acumulada. Barrido del espacio.

- Pequefios trabajos de cerrajeria como engrasado de bisagras y cerraduras.

- Limpieza de la suciedad depositada en la superficie de los aljibes.

- Turno minimo de trabajo: 2 horas semanales. / mes, total 8 horas / mes ,
los viernes.

B. Mantenimiento de los grupos de bombeo

El Contratista debera mantener todos los elementos que componen los distintos bombeos en
perfecto estado de funcionamiento.

Las estaciones de bombeo, situadas bajo el nivel del suelo, comprenden los bombeos
propiamente dichos, junto con sus cuadros de mando y automatismos: valvulas de entrada y
salida, ventilacion bombas de achique de funcionamiento automéatico mediante hidroniveles. ..

Asimismo, el Contratista debe mantener en perfecto estado la pintura de la caldereria de las
estaciones y obra civil en general dentro del drea de obra civil.

Ademas se vigilard y controlar las bombas sumergidas y mantener los filtros libres de
impurezas para evitar problemas de aspiracion.

C. Mantenimiento de los juegos de agua

Los juegos de agua, toberas y surtidores deberan permanecer siempre limpios y bien
orientados

D. Trabajos asociados al control de la legionela:

Se aplicard Guia Técnica para la Prevencion y Control de la Legionelosis en
instalaciones (capitulo 9: Fuentes ornamentales y capitulo 10: Riego por aspersién en
medio urbano), redactado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En caso de que haya modificaciones legislativas los trabajos se ajustaran a lo
establecido en las mismas. En su aplicacion lo fundamental:
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de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus caracteristicas, e incluirdn: el
esquema de funcionamiento hidraulico y la revision de todas las partes de la instalacion
para asegurar su correcto funcionamiento. Se aplicaran programas de mantenimiento que
incluirdn como minimo la limpieza y, si procede, la desinfeccién de la instalacion. Las
tareas realizadas deberan consignarse en el registro de mantenimiento.

La autoridad sanitaria competente, en caso de riesgo para la salud publica podra decidir
la ampliacion de estas medidas.

Para llevar a cabo el programa de mantenimiento se realizara una adecuada distribucion
de competencias para su gestion y aplicacion, entre el personal especializado de la
empresa titular de la instalacion o persona fisica o juridica en quien delegue, facilitindose
los medios para que puedan realizar su funcion con eficacia y un minimo de riesgo.

o ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LAS
FUENTES

o REVISION DE TODAS LAS PARTES DE LA INSTALACION
(APARTADO 4.3.2 DE LA GUIA TECNICA. TABLA 1)

- PARAMETROS DEL CONTROL DE CALIDAD (APARTADO 4.3.2 DE
LA GUIA TECNICA. TABLA 2) Aerobios y legionella

- REGISTROS DE OPERACIONES (modelo de registro de mantenimiento
(Anexo 1) de la GUIA TECNICA)

- PRODUCTOS UTILIZADOS. FICHAS TECNICAS

- INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN EL ROESB. FORMACION DEL
PERSONAL (R.D 865/2003 Articulo 13)

o Las empresas que realicen tratamientos a terceros con productos
biocidas en las instalaciones contempladas en el articulo 2 de este real
decreto, deberan estar inscritas en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad auténoma
respectiva, a tenor de lo dispuesto en el articulo 27 del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluaciéon para el registro, autorizacién y comercializacion de
biocidas.

o Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento
higiénico-sanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo
contratado o bien sea personal propio de la instalacién, deber4 realizar
los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y
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Consumo a propuesta de las comunidag %é‘;, a,u}zonomas
correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/3 é %’dg) % 8, T
febrero, por la que se regula el procedimiento para la Homologacién de
los cursos de formacién del personal que reaftiza: laswperadiotieszdearc.
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real

Decreto 909/2001, de 27 de julio

- FUENTES CON UN INDICE DE RIESGO >60. MEDIDAS
CORRECTORAS
o INDICE GLOBAL > 60 < 80 Se llevaran a cabo las acciones
correctoras necesarias para disminuir el indice por debajo de 60.
Aumentar la frecuencia de revision de la instalacion: Revision

trimestral Un ejemplo de posibles acciones se recoge en las tablas 5,
6y 7.(GUIA TECNICA)

C.- DE LA ORGANIZACION DEL SERVICIO

1. ASPECTOS GENERALES

La organizacion del servicio correrd a cargo exclusivamente del contratista limitandose
este Pliego en tal aspecto a establecer determinadas pautas y magnitudes de caracter
minimo. El Contratista en su oferta debera describir los medios humanos y materiales asi
como su organizacidn, para cubrir, 0 en su caso mejorar, los requisitos minimos
establecidos por este Ayuntamiento.

Todos los medios humanos y materiales (trabajadores, locales, vehiculos, repuestos y
stock de materiales, ordenadores, teléfonos, herramientas, etc...) incluidos en el contrato
deberdn ser puestos a disposicion del servicio y estar plenamente operativos en el
momento de la firma del acta de comienzo de la prestacion del servicio objeto de este
mantenimiento, siendo motivo de resolucion del contrato, cualquier circunstancia que
contravenga lo anteriormente expuesto en este parrafo.

2. DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO

El Contratista sera responsable de la prestacion adecuada del servicio, limitandose el
Servicio de obras e infraestructuras a disponer de la estructura técnica de supervision, que
verifique y asegure que la prestacion esté en condiciones de satisfacer sus exigencias
operativas.

El Contratista dispondrd de una estructura administrativa funcional con una logica y
precisa asignacion de responsabilidad y autoridad para crear una organizacion segura y
responsable, adecuada a los objetivos deseados, y capaz de redactar, manejar, controlar e
interpretar toda la documentacién e informacion establecida en este Pliego.
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Recoger la informacion, de las inspecciones preventivas reali
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Recoger y ordenar una serie de informes o partes, para el control y supervision del
mantenimiento.

Mantener al dia un inventario cualitativo y cuantitativo de las instalaciones de fontaneria
en servicio en su zona.

Programar el entrenamiento del personal para que realice las inspecciones, los trabajos,
etc., de forma racional, adecuada y con la maxima productividad.

Preparar y redactar las 6rdenes de trabajo.

3. DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

En el momento de la firma del acta de comienzo de la prestacion del servicio objeto de
este mantenimiento, el contratista dispondra de dependencias especificas en la ciudad de
Toledo para el adecuado desarrollo del servicio contratado. Contard como minimo con un
almacén de capacidad suficiente para el servicio contratado, zona de aparcamiento de
vehiculos, oficina y central de recepcion de avisos, asi como las dependencias higiénico-
sanitarias necesarias, cumpliendo toda la legislacién vigente.

Serd motivo de resolucién del contrato cualquier incumplimiento de lo establecido en el
parrafo anterior.

4. DEL CONTROL DE INCIDENCIAS

El contratista destinara un espacio destinado al control de las incidencias que puedan
producirse y que afecten a las instalaciones de fontaneria. Este servicio dispondra de
teléfonos con contestadores automaticos, destinados a recoger las llamadas procedentes
de los vecinos, servicio técnicos municipales, policia municipal y cualquier otro tipo de
vigilancia, y transmitirlas al personal de guardia, para que posteriormente informen sobre
la reparacion efectuada, segun proceda. Dispondra también de una direcciéon de correo
electronico y un fax. Todos estos servicios seran exclusivos para el servicio de
mantenimiento contratado.

En el momento de la firma del acta de comienzo de la prestacién del servicio objeto de
este mantenimiento sera imprescindible la entrega al Servicio de Obras de una relacion
de teléfonos, fax, direcciones de correo electronico, etc.
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para casos no urgentes. Para los avisos urgentes, se indicara en |
contestadores un teléfono mévil especial de guardia permanente los 3
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Se anotaran en un libro de registro con hojas numeradas y selladag (o sistema mfﬁﬂle}?%%?m
similar), las comunicaciones que se reciban del exterior, las 6rdenes transmitidas, la hora
en que se efectuen y demads datos de los que haya constancia. A primera hora de la
mafiana, se pasaran también a dicho libro las incidencias grabadas en los contestadores
automaticos fuera de la jornada de trabajo, y que corresponden a incidencias no urgentes.
En cuanto a las urgentes, se requeriran de los servicios de guardia del contratista toda la

informacion para anotarlas en el libro.

5. DEL PERSONAL

El contratista contard con el personal destinado a la prestacion del servicio para el
cumplimiento de lo especificado en el presente Pliego, pero siempre con los siguientes
requisitos minimos:

Personal disponible al menos en turno de trabajo de 7.00 a 15.00

En otros horarios y los fines de semana y festivos de todo el afio se establecera el
servicio de guardia tal que:

1.- El contratista debera disponga de un servicio permanente para atender
cualquier emergencia en las 24 horas del dia, 365 dias al afio.

2.- En instalaciones de parques y jardines, en campaiia de riego, las reparaciones
se ejecutaran en un periodo maximo de 48 horas, fuera de esta campaiia las reparaciones
deberan estar ejecutadas en un periodo de 7 dias.

3.-En el resto de las instalaciones el plazo maximo de reparacion sera en un
plazo méximo de 7 dias a partir de la notificacion.

Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, ,
deberd realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo
a propuesta de las comunidades autonomas correspondientes, de acuerdo con la Orden
SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
homologacién de los cursos de formacion del personal que realiza las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001,
de 27 de julio

El Contratista dispondra también de ingenieros titulados, administrativos, informaticos,
delineantes, etc, en nimero y capacidad suficiente para garantizar la prestacién adecuada
del servicio.

El Contratista debera nombrar un delegado general para que le represente ante el
Ayuntamiento en todo lo que concierne al servicio, el cual tendra poder suficiente para
tomar las decisiones que exige su prestacion sin que las mismas puedan verse afectadas
por falta de capacidad decisoria suficiente, vinculando en cualquier caso al contratista.
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Este delegado debera asistir, sin excusa, a las reuniones que se le
asuntos relativos al servicio, siempre que su convocatoria se ‘
veinticuatro horas de antelacion o, en su defecto, delegar en persona, o
de decision. '

Fda.: Jeronimo Martinez Garcis

El delegado, o quien le sustituya en casos excepcionales justificados, serd el unico
interlocutor valido para todos los asuntos relativos al servicio.

Serd motivo de resolucion del contrato cualquier incumplimiento de lo establecido en el
pérrafo anterior.

5.1. Obligaciones sociales y laborales del adjudicatario:

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de prevencién de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario o la infraccion de las
disposiciones vigentes sobre seguridad y salud laboral, por cualquier persona de él
dependiente, no implicara responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

5.2. Condiciones generales:

El Contratista facilitard, siempre que le sea solicitado por el Servicio de obras e
infraestructuras, los documentos de cotizacién a la Seguridad Social, vigentes en cada
momento, correspondientes al personal adscrito al servicio, la filiacién de la persona que
desempeifia un cometido especifico, el organigrama con el nombre y categoria laboral del
personal que ocupa los diversos puestos de trabajo y, en general, toda aquella informacion
que permita comprobar la plantilla e identificar a los responsables de las diversas tareas.
La negativa a facilitar dicha documentacion podra suponer a criterio del Ayuntamiento la
resolucion del contrato.

6. DE LOS MEDIOS

El Contratista vendra obligado a contar con los medios materiales (vehiculos ligeros y
pesados, cestas, herramientas, instrumentos de medida y comprobacion y cualesquiera
otros precisos para la realizacion de obras civiles o relativas a los bombeos) necesarios
para satisfacer las exigencias especificadas en el presente Pliego. Dichos medios deberan
ser descritos con detalle en la oferta del licitador.

7. DE LA IDENTIFICACION DE PERSONAL, VEHICULOS Y OTROS
MEDIOS
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Dicha prenda cumplira la normativa de Prevencion de Riesgos Laboral
El uniforme consistira en pantalon, camisa y sahariana, y se le fadilitar®ronundd'elttiempa e«
lo exija, ropa de abrigo o agua, que también llevara emblema Dicha ropa de trabajo
cumplira lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992 de 28 de Diciembre por el que se
regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual y Real Decreto 773/1997 de 12 de Junio sobre

disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la normativa sobre equipos de
proteccion individual.

La pintura exterior de los vehiculos que se empleen en el servicio, se ajustara, en todo
caso, a las indicaciones del Servicio de obras e infraestructuras, asignandose a cada uno
de ellos un niimero de orden, el cual serd pintado sobre la carroceria, segin se indica, y
que no sera modificado en toda la duracién del contrato. Si un vehiculo fuera sustituido
por uno nuevo se adjudicaria a éste nuevo numero, dejando de existir el numero
sustituido.

El Contratista s6lo podré utilizar normalmente para la prestacion del servicio, vehiculos
cuya pintura e identificacion exteriores se ajusten a lo indicado, por lo que, si en alguna
coyuntura especial y como consecuencia de la indole del trabajo, la tarea acumulada,
averias, etc., se viera obligado a emplear vehiculos que no satisficieran estas exigencias,
informaria de ello al Servicio de Obras indicando la zona en que se utilizarian y el tiempo
que previese usarlos.

Las dimensiones de las letras y nimeros, asi como el tamafio del escudo municipal y sus
caracteristicas, serdn facilitados al Contratista por el Servicio de obra e infraestructuras
al efectuarse la adjudicacion del servicio.

8. DE LAS EMERGENCIAS

Si como consecuencia de circunstancias excepcionales por las que atraviese la empresa,
tales como conflictos laborales, etc., el contratista estimase que no puede realizar el
servicio en las condiciones establecidas en el Pliego, estara obligado a dar cuenta de ello
de forma inmediata al Servicio de obras e infraestructuras, para que éste pueda adoptar
las medidas convenientes a fin de evitar o reducir los perjuicios que se causaria a la
prestacion del servicio de alumbrado.

Los gastos que ocasionen dichas medidas seran abonados directamente por el Contratista,
sin perjuicio de que se le apliquen ademas las penalidades y descuentos en las
certificaciones, si hubiese motivo fundado para ello.

En todo caso, si el Contratista no informa en el momento en que conozca que se ha
producido o va a producirse una emergencia de las caracteristicas contempladas en este
Articulo, el hecho se considerara como incumplimiento muy grave.
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9. DIRECCION E INSPECCIONES

La Direccién Facultativa de las prestaciones correspondera al Técnico Municipal
competente quien junto con el personal técnico y auxiliar a sus 6rdenes, constituird la
inspeccion facultativa del servicio.

La Administracién dictara las instrucciones necesarias al contratista para la normal y
eficaz realizacién del servicio y sefialara el ritmo de ejecuciéon conveniente. Las
divergencias que puedan surgir entre la inspeccion y la empresa adjudicataria seran
resueltas por el Organo Municipal competente.

10. PLAN DE AUTOCONTROL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO

La empresa que resulte adjudicataria, dispondra de 3 meses para la elaboracion, puesta
en marcha y presentacion a los Servicios Técnicos Municipales, del Plan de Calidad del
Servicio.

11. CONTROLES DE CALIDAD PERIODICOS

El Ayuntamiento establecera los métodos de control que considere oportunos para
verificar el cumplimiento tanto de este Pliego como de los demas documentos
contractuales. El contratista vendrd obligado a colaborar mediante la aportaciéon de
medios humanos y materiales necesarios para la realizacion de dichos controles. Para la
realizacion de estos controles podra disponer de empresas de control de calidad
especializadas. En caso de que sea asi, se comunicard al contratista, y éste tendra
obligacion de colaborar con estas empresas de la misma forma que con la administracion.

A continuacion se describen a modo de ejemplo algunos de los controles que se seguiran
en este contrato:

Mensualmente los dias 22 y 23 (o habiles posteriores si fueran sabado o festivo) en
horario de mafiana, un inspector del Ayuntamiento y un responsable de la contrata
verificaran el correcto funcionamiento de 5 fuentes de beber al azar y se comproboran las
que no estan en funcionamiento.

En la misma revision se comprobaran aspectos generales de conservacion, (grifos,
desagiies, pintadas....) contabilizando las deficiencias.

Se rellenard una ficha para cada fuente bebedero en las que se cuantificardn las
deficiencias encontradas. Dicha ficha serd firmada por el inspector del Ayuntamiento y
del representante de la contrata y el original quedara en poder del Ayuntamiento para su
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archivo, entregando una copia a la contrata. Se adjunta modelo tipo ¢&fIERRTFRREOREFSTAN
para instalacion. g A, ‘
Igualmente, con la frecuencia que establezca la direccion del contrato} §¢ ¢om ara el
estado de las arquetas de riego de este contrato.

Fdo.: Jerénimo Martinegy Gareu
El grado de calidad reflejado en estas inspecciones tendra repercusion econdémica en la
certificacion mensual y a efectos de la imposicién de penalidades por incumplimiento.

12. FICHAS DE CONTROL DE CALIDAD FUENTES BEBEDERO

A continuacion, se adjuntan ficha tipo de control de calidad para las instalaciones de
fontaneria:



ENSPECCION FUENTE BEBEDERO

COD. DE LA FUENTE INSPECCIONADA: N2 PARQUE

OOCUNVENTO APROBADO EN
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LOCAUZACION |
TIPD DE FUENTE TRADHCIONAL [ MINUSVALIDD |
1- ¢Es corecto la limpieza de la fuente? Si
2~ iEs correcto ia limpieza y funcionamiento del sumidaro? 5i

4- ¢Es correcto el funcionamiento del grifo? ¢ El sistema de
accionamiento requiere una fuerza superior a 20-22N7 Si

5- En caso de rejilla, ¢estd enrasada? La distancia entre huecos
debe ser <& 2 cm para evitar atrapamientos 5i

5- ¢Es correcto el caudal de Ia fuente? 5i

7- ¢3¢ producen salpicaduras fuera de |a rejilla o cubeta que recoge
el agua? 5i

OBSERVACIONES:

et rtinez Gan

i
]

Mo

T[]

Mo

FOTOS DE LOS PUNTOS EN QUE NO ES CORRECTO

Fecha de Ia toma de datos:

Fecha y firma de solucion de la

incidencia:

ladjuntar fote de la incidencia

resuelta}

~,

) A

k‘“’-\mwawmwwbmxmmmmmm—"j

Sevicios de Inspeccién

Firma CONTRATA
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JARDINES DE TITULARIDAD Y CONSERVACION MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE TOLEDO
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Fdo.: Jerdnimo Martinez Garois



INSTALACIONES DE RIEGO

CASCO HISTORICO
PLAZA MARRON

PLAZA SAN ROMAN

PLAZA PADILLA

SAN JUAN DE LOS REYES

PASEO DEL TRANSITO

PASEO DE SAN CRISTOBAL

BAJADA DEL CALVARIO

PLAZA DE D. FERNANDO

PLAZA DE LAS MELOJAS

C/ ALFEREZ PROVISIONAL (C/ DE LA PAZ)
PLAZA DEL DIAMANTISTA
TORREON DE SAN MARTIN

BAJADA DE SAN MARTIN

PASEO VIRGEN DE GRACIA

PLAZA DE CARMELITAS DESCALZAS
PASEO DE RECAREDO

CALLE UNION

PUERTA BISAGRA

PARQUE DEL ALCAZAR

PLAZA DEL MOZARABE

PLAZA SOLAR DE ANTEQUERUELA

PLAZA DE ANTEQUERUELA

PLAZA DEL GRANADAL (OBRA DEL REMONTE)

CALLE CARRERA

CALLE HONDA

DOCUNMENTO APROBADO Eiv
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LA CAVA

PLAZA DE LA CRUZ VERDE

JARDIN EXTERIOR DEL CEMENTERIO
CARRETERA PIEDRABUENA

PLAZA DE SAN LUCAS

PLAZA DEL CALVARIO

PLAZA DE SOFER

ZONA FUERA DEL CASCO HISTORICO

PARQUE ESCOLAR
MARQUES DE MENDIGORRIA
PASEO DE SISEBUTO

CALLE CARRETEROS

CALLE LILLO

CALLE QUINTANAR

CALLE ESCALONA

CALLE DIPUTACION

CALLE TORRIJOS

CALLE TALAVERA

PLAZA FILIPINAS

CALLE MEJICO

TRAVESIA DE COLOMBIA

PLAZA REPUBLICA DOMINICANA
PLAZA DE CUBA

JARDINES DE LA VENTA DE AIRES

DOCUMENIO APROEALIC EN
SESION DE. ST, P
BLATFRRERD - 200K

Fdo.: Jeronimo Martinez Gare..

AVENIDA DE LA RECONQUISTA (PARQUE DE TRAFICO)



AZUCAICA: PLAZA

PLAZA DE ANTONIO RIVERA (PZA. MARTIN LUTHER KING)

PLAZA DE CATALUNA

PLAZA DE CUENCA, JARDIN Y ROTONDAS

CALLE DIVISION AZUL (ROSA PARKS)

AVENIDA DE BARBER
CALLE BRUSELAS, ROTONDAS
CALLE LISBOA

AVENIDA DE PORTUGAL
CALLE NUEVA ORLEANS
CALLE AGEN

CALLE ROMA

RECINTO FERIAL PERALEDA
ROTONDA DE AVILA
ROTONDA FABRICA DE ARMAS
ROTONDA DE COLON
ROTONDA DE ALFONSO VI
ROTONDE DE BISAGRA
BANCADAS DE ALFONSO VI
ROTONDA DE BUENAVISTA 29
ROTONDA PLAZA HOLANDA
ROTONDA DE PALOMAREJOS
ROTONDA PARIS

ROTONDA EUROPA

ROTONDA GRECIA

PARQUE C/ LONDRES

DOCUMENTO APROBADO EN
SESKON DE. N
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ROTONDA DEL EMPERADOR

ROTONDA DE LAS LEGUAS
ROTONDA DE NARA DOCUMENIO APROBAOO B
SESION DE ndmC T
CORONEL BAEZA JUNTO A CAJA RURAL ELATERRERD. 2208
1oLEDO, 4322038 ..
PUENTE DE LA CAVA Bl SECRETARIO GENERAL

AT
PARQUE C/REINO UNIDO

AVDA. DE FRANCIA

Fdo.: Jeronimo Martinez Gare.

JARDINES APARCAMIENTOS LIDL-CEMENTERIO

SANTA BARBARA
- AVDA. COLONIA PLA Y DENIEL (CALLES DE VIRGENES)
- PASEO DE LA ROSA (ROTONDAS, BULEVAR...)
- PLAZA DE SANTA BARBARA
- CALLE ARROYO
- CALLE VIRGEN DE PENITAS
- AVENIDA DE SANTA BARBARA, ZONA DE LAS TORRES
- CALLE PURISIMA CONCEPCION
- CALLE VIRGEN CHICA
- CALLE MADRE VERDUNA
- CALLE ESPARTEROS
- CALLE CABRAHIGOS
- PLAZA DEL SAGRARIO
- Nuevas zonas de sta barbara ( CALLE NAVIDADY OTRA PEQUENA) -2
plazas

OTROS BARRIOS
- AJARDINAMIENTO DE LA AVDA DE MADRID

RED DE AGUA DE BOMBEO RiO
BOMBEO RiO DE TABORDO

POLIGONO
RED DE AGUA RECICLADO
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RELACION DE FUENTES ORNAMENTALES# Adat
Fdo.: Jerdonimo Martinez G
DENOMINACION DE LA FUENTE | UBICACION
1 | CARRETERA DE AVILA Rotonda. Gasolinera los Luises
2 | COLON Final de Avda de la Reconquista
3 | ALFONSO VI
4 | AZARQUIEL Rotonda proxima a la estacion de
antohneeg
5 | ROTONDA PASEO DELA ROSA
6 | CARRETERA DE MADRID Rotonda Salto del Caballo
7 | HORTELANO Paseo de la Rosa
8 | FUENTE REINO UNIDO En plaza, zona verde
9 | FUENTE PASEO GARCIA LORCA
10| PLAZA DE AZUCAICA
11| PLAZA DE ESPANA Ronda de Buenavista, 45
12| PLAZA DEL AYUNTAMIENTO *
13| TORRE DEL AGUA (Segin convenio Campus Universidad
suscrito entre el Ayuntamiento y la
Universidad de CLM)
14 FUENTE PLAZA DE SOFER

DESCRIPCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

1 # Equipo de Bombeo: Compuesto por 4 bombas de 5,5 cv a 1450 rpm y 230/400 v de

tension y 1 bomba de 3,5 CV a 2850 rpm y 230/400 v de tension, valvula motorizada
didmetro 160, tension 220. Armario de control con diferencial, disyuntor y contactor
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para cada bomba, interruptor man-0-aut; sondas de nivel, y temporizadoitparetenadol
automatico. Autémata para programacion del funcionamiento de lgfuente

4
2% Equipo de filtracidn. Filtro de resina inyectado diametro 600, ca: @@iﬁa}gﬁ&%&é
elemento filtrante, bomba de 1 CV 230 v, armario de maniobra cox% diferencial,
disyuntor, contactor, reloj programador e interruptor man-0=4ig: Jeronimo Martinez G

3% Equipo de desinfeccién. Bomba peristéltica par la dosificacion de perdxido de
hidrégeno y equipo UV con lampara de 130 w; trabajando en continuo

DESCRIPCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA DE SOFER

Utilizando aljibes como depositos, se ha conformado una fuente con dos vasos y un
surtidor que asciende a 4m en su primer tramo y 3 mas a partir de la boquilla.

Bomba tipo GRUNDFOS UNILIFT KP

TOBERA CHORRO DE NIEVE REF F2391208
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Plaza de la Estrella ?{)LEE%:J..L(%;.'Z:ZOAQ ......
Plaza del Ayuntamiento (ARTISTICA) EL SECRETARIO GENFRAL
Plaza de la Cruz Verde

Wt

Jeronimo Martinez Gar,

Plaza Honda

Plaza Cataluiia

Plaza de los Vecinos

Plaza del Colegio de Infantes

Plaza de San Juan de los Reyes

Plaza de San Justo (ARTISTICA)
Plaza de San Juan de Mariana (ARTISTICA)
Plaza de Amador de los Rios

Plaza Abdén de Paz

Paseo de Recaredo (3)

Paseo del Transito

Paseo de la Rosa

Parque Escolar (2)

Parque Ronda del Granadal

¢/ San Salvador

Crtra de Navalpino (2)

Crtra Navalpino Mirador de la Cava (2)
Pza Mozarabe

Plaza Republica Dominicana

Paseo de la Rosa junto bar el muro

Pza Solar de Antequeruela

Plaza de las Bulas (ARTISTICA)

Calle de Santa Leocadia

Arroyo de Nuestra Sra de la Guia
Paseo de Bachilleres

Paseo Alberto Sanchez

Paseo Garcia Lorca

Murete de la Vega (ARTISTICA)
Fuente de la Reina (ARTISTICA) (corredorcillo de san Bartolomé)

Fdo.-



